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HKN.4300. 100.2019

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie:

e art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej  (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r., poz.59)

e art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity z 2018r., poz. 1152 z pdzn. zm.)

e § 21 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokolach z poboru probek wody oraz sprawozdaniach z badan
wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia z urzadzenia wodociagowego o
produkeji 100-1000 m*/d — Czerwin przedstawionych w ponizszej tabeli:

Data Punkt poboru proébki Nr protokolu Nr sprawozdania z Laborato'r o~
poboru préby \ wykonujace
poboru wody badan wody .
wody badanie
Zaliad Gespotarks HKL.501.291.2019 Oddziat
Komunalnej 32.N.Ost dnia 18.02.2019 .
11.02.2019 w Czerwinie Zdnig 1870220 ABOTAoTyIny
Remiza OSP w 3o | HKL5012022019 | POSE M Ostrowi
Suchcicach S z dnia 18.02.2019 az

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgce
stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi
z urzgdzenia wodociggowego o produkcji od 100 do 1000m”/dobe w Czerwinie
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badan wody w ramach nadzoru biezgcego nad urzgdzeniem wodociggowym
w Czerwinie oraz na podstawie protokoléw z poboru prébek wody i sprawozdan z badan wody,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece stwierdzit przydatno$¢ wody do spozycia przez
ludzi.

W zakresie przebadanych parametréw fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spetnia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294).

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badan wody z tego urzadzenia.



Ocene z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode¢ w Czerwinie wydano w celu
poinformowania o jako$ci wody konsumentow.

Otrzymuje:

1.Zaktad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie
ul. Przemystowa 1
07-407 Czerwin

2.Wéjt Gminy Czerwin
Plac Tysigclecia 1
07-407 Czerwin

3. Strona internetowa : www.ostroleka.psse.waw.pl

4. Ala

POLOXKA
8TULECIE DDZYSKANIA
NIEPODLEQEOACH




PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OSTROLECE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OSTROLECE

ul. Targowa 4, 07-410 Ostroleka, NIP: 758-155-27-61, REGON 550044419

Centrala: (29)769 14 73; (29)769 12 95;
www.ostroleka.psse. waw.pl; e:mail: ostroleka@psse.waw.pl

1 Ostrol¢ka; dn. 10.09.2019r.
HKN.4300.480.2019 Wphy

OCENA JAKOSCI WODY

0620 20 H
Na podstawie: ‘
e art.4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2019r., poz. 59)

e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz. U. 2019r., poz. 1437)

e § 21 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru probki wody oraz w sprawozdaniu
z badan wody wykonanych zgodnie z wymaganiami zalacznika Nr 6 w/w rozporzadzenia z urzadzenia
wodociagowego o produkeji od 100 do 1000m’/d w Piskach przedstawionego w ponizszej tabeli:

Nr

Data Punkt poboru probki protokolu Nr sprawozdania Laboratorium

poboru wody poboru z badan wody wykonujace badanie
probki wody
Oddziat
19.08.2019 pelela Pf)dstawowa 134.N.Ost HEL. 01 1929,2010 Laboratoryjny PSSE
w Piskach z dnia 06.09.2019 .
w Ostrowi Maz.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
stwierdza warunkowgq przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z urzgdzenia wodociggowego o produkceji od 100 do 1000m’/dobe w Piskach
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie,
a ktérego wlascicielem jest Gmina Czerwin

Uzasadnienie
Na podstawie protokolu z poboru probki wody z dnia 19.08.2019r. Nr 134.N.Ost. oraz
sprawozdania HKL.501.1929.2019 =z dnia 06.09.2019r. stwierdzono, ze woda nie odpowiada
warunkom okreslonym w zalaczniku nr 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,, poz.2294), ze wzgledu
na przekroczenia parametrow: manganu — 52,9+4.9 pg/l, przy wartosci parametrycznej — 50 pg/l i zelaza
-440+21 pg/l, przy wartosci parametrycznej — 200 pg/l
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece pismem nr: HKN.4300.479.2019 z dnia
10.09.2019r. wszczal postepowanie administracyjne.




Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nast¢epnego badania wody z tego urzadzenia

g,

Otrzymuje:

1.Zaklad Gospodarki Komunalnej v
ul. Przemystowa 1
07-407 Czerwin

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy w Czerwinie
Plac Tysiaclecia 1
07-407 Czerwin

2. strona internetowa: www. psse.ostroleka.waw. pl
3.a/a

POLEKA

STULECIE ODZYSKANIA
NigrODLEOLOSC!




