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Ocena obszarowa jakoS$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
na terenie gminy Czerwin za 2019 rok.

W oparciu o art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 1., poz.59 oraz z 2020r. poz. 322), zgodnie z art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1152) oraz
§ 23 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrotece prowadzac urzgdowy nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

dokonat obszarowej oceny jakosci wody.

Wykaz producentéw wody
¥ Liczha
Produkcja ; - Jakosé wod,
Wodocigg Obszar zaopatrzenia wody Dgiiisel ‘?P osdb‘uzdatnmmf na koniecy
3 zaopatrywana | irodzaj dezynfekcji
wnr/d w wode 2019 r.
Bobin, Borek, Dgbek Milan, Dobki
Stare, Dzwonek, Filochy, Gumki,
Janki Miode, Jarnuty, Laski
Szlacheckie, Laski Wloscianskie, filtracja .
Sokotowo, Tomasze, Wojsze, napowietrzanie przydatnost
Czerwin Wolka Seroczyriska, Buczyn, 840 3670 odzelazianie ey
Chroénice, Damiany, Dobki Nowe, odmanganianie spozycia przez
Goely, Grodzisk, Lady, Malinowo dezynfekeja dorazna iz
Nowe, Malinowo Stare, Seroczyn,
Skarzyn, Stylagi, Suchcice, Wélka
Czerwinska, Zatuski, Zaorze
Andrzejki, Choromany,Ciagaczki, napf\}vtrizg:anie ;;;?ﬁ:;i
Piski G“;*Eﬁff;&i‘f‘};mﬁ’m 484 969 odzelazianie wody do
Wisniewo, Wisniéwek, Zochy odmangamame’ Spozycia przez
dezynfekcja dorazna ludzi
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Jednostka odpowiedzialna za jako$¢ wody w wiw wodociggach jest Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Czerwinie, ul. Przemyslowa 1, 07-407 Czerwin.

W 2019 roku w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz wewngtrznej kontroli jakosci
wody pobrano i zbadano lacznie 21 probek wody (17 w ramach monitoringu kontrolnego i 4 w ramach
monitoringu przegladowego).

Probki wody pobierane byly w statych, ustalonych punktach poboru zgodnie z zatwierdzonymi
harmonogramami, z czgstotliwoscig zalezng od produkcji wody. Badania wykonywane byly
w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, Laboratorium
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Warszawie 1w Laboratorium Badawczym ,, JARS” Sp.
z 0.0. Lajski k/Legionowa.

Zakres monitoringu kontrolnego obejmowal nastgpujace parametry: barwa, metnosé, stezenie jondw
wodoru (pH), przewodnosé, zapach, smak, amonowy jon, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii
Escherichia coli, , liczba enterokokéw, ogélna liczba mikroorganizmow w 22+2°C po 72 h.

Zakres monitoringu przegladowego obejmowal nast¢pujace parametry: barwa, metno$é, stezenie
jonéw wodoru (pH), przewodnosé, zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotyny, mangan, Zelazo,
twardosé, utlenialno$é z KMnOy, fluorki, chrom, kadm, olow, nikiel, antymon, selen, miedz, sod,
aluminium, siarczany, cyjanki, bor, rte¢, Z trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, X THM, tri
chlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, —tribromometan, —twardos¢,
pestycydy, bromiany, arsen, benzo(a)piren,eZ WWA, benzen, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii

Escherichia coli, liczba enterokokdéw, ogélna liczba mikroorganizméw w 2242°C po 72 h.

Przekroczenie wartosci dopuszczalnych

wodociag Piski — zelazo, mangan, jon amonu

Zgloszone reakcje niepoigdane zwigzane ze spoZyciem wody.

Wodocigg w Piskach gm. Czerwin — skarga niezasadna; woda brudna, metna, zazelaziona.

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie w ramach kontroli wewngtrznej pobral do badan
laboratoryjnych prébke wody. Zgodnie ze sprawozdaniami z badan wody przedstawionymi do PSSE
w Ostrolece, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolgce stwierdzil, ze woda odpowiada
wymaganiom rozporzadzenia MZ z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017r., poz. 2294)

Ocena ryzyka zdrowotnego dla konsumentéw wody.
Zelazo - wystepuje w wodach glebinowych w sposéb naturalny w ilosciach zaleznych od budowy
i sktadu mineralnego podtoza. Szczegodlnie duze stezenie Zelaza, a takze manganu spotyka si¢ w wodach

glebinowych. Poza tym Zrédlem zelaza mogg by¢ scieki przemystowe, korozja rur i wody kopalniane. W
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wodzie wodociggowej podwyzszone stezenie zelaza wystgpuje w przypadku nieprawidlowo
prowadzonego uzdatniania, tzw. odzelaziania. W wodach podziemnych zelazo wystepuje W postaci
zwigzkow zelazawych, dobrze rozpuszezalnych w wodzie. Przy obecnoséci w wodzie tlenu lub substancji
utleniajgcych zelazo dwuwartosciowe ulega latwo utlenieniu do trojwarto$ciowego lub tlenkéw zelaza,
powodujgc zmetnienie lub brunatnienie wody. Woda zawierajgca zelazo w ilo$ciach powyzej 0,3 mg/l
(norma 0,2 mg/l = 200 ug/l) powoduje powstawanie plam na urzadzeniach sanitarnych, na pranej
bieliznie, w czasie gotowania moze zmieni¢ swe cechy fizyczne i wptywaé na apetycznogé potraw. Jezeli
woda zawiera zwigkszone ilodci zelaza, w sieci wodociagowej moga rozwija¢ si¢ nitkowate bakterie
zelaziste. Oprécz zwigkszenia barwy i metnoéci nadaja one wodzie przykry smak i zapach, asieé
wodociggowa traci stopniowo sprawnosé¢ z powodu jej zatykania sie masami zywych 1 obumierajacych
bakterii.
Przekroczenia wartodci Zelaza i manganu mogg prowadzié¢ do niepozgdanych zmian wiasciwosci
organoleptycznych wody, ktéra z uwagi na wzrost barwy i metnosci oraz metaliczny posmak moze
budzi¢ uzasadnione zastrzezenia konsumentéw. Zelazo oraz mangan sg parametrami wskaznikowymi
czyli nie sg parametrami o istotnym znaczeniu dla zdrowia.
Zgodnie ze stanowiskiem ekspertéw Swiatowej Organizacji Zdrowia, brak jest podstaw do okreslenia
wartosci stgzenia zelaza w wodzie przeznaczonej do spozycia, ktérej przekroczenie stwarzaloby
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Mangan — jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali wystepujagcym zwykle lacznie
z zelazem. Pochodzi z resztek ro$linnych z poktadéw skorupy ziemskiej oraz zanieczyszczen (gtéwnie
przemystowych). Jego obecno$¢ w wodzie moze wptywaé posrednio na powstawanie niekorzystnych
zmian cech wody. Nawet w wodach o malej zawartosci manganu mogg rozwijaé si¢ bakterie manganowe,
kt6re nadajg jej nieprzyjemny, stechly smak i zapach.
W sieci wodociggowej tworzy sie blona z tych bakterii, ktére zuzywaja chlor wolny, same przy tym nie
gingc. Mangan powoduje tez ciemnienie jasnych tkanin podczas prania oraz powstawanie ciemnych
osadow na urzadzeniach sanitarnych.
Przekroczenia wartosci manganu moga prowadzié do niepozadanych zmian wlasciwogci
organoleptycznych wody, ktéra z uwagi na wzrost barwy i metnosci oraz metaliczny posmak moze
budzi¢ uzasadnione zastrzezenia konsumentéw. Mangan jest parametrem wskaznikowym czyli nie jest
parametrem o istotnym znaczeniu dla zdrowia.
Jon amonu w wodach podziemnych moze wystepowaé na skutek redukcji azotynéw i azotanéw przez
siarkowodor, piryty lub inne zwiazki redukujace. Podwyzszone ilosci amonowego jonu w wodach
podziemnych sa zwykle zwigzane ze znaczng zawartoécia zwiazkéw zelaza lub zwigzkéw humusowych.
Duze zawartosci amonowego jonu w wodach sg niepozadane. Wystepujacy w wiekszych ilosciach

w wodzie, moze zmniejsza¢ skuteczno$é procesow dezynfekcji chlorem, w wyniku powstawania
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chloroamin — produktéw ubocznych dezynfekcji oraz przyczynia¢ si¢ do powstawania azotyn6w
w wodzie wodociagowej oraz powodowaé nieskuteczne usuwanie manganu. Zanieczyszczenie
antropogeniczne wody jonem amonowym, W potaczeniu ze stwierdzeniem bakterii fekalnych i nadmierng

iloscia chlorkéw jest wskaznikiem zanieczyszczenia fekalnego wody.

Prowadzone postgpowania administracyjne.

W 2019 roku prowadzono postgpowanie administracyjne dla wodociagu w Piskach dotyczace

wyeliminowania w wodzie podwyzszonej zawartosci parametrow zelaza i manganu.

Dzialania naprawcze prowadzone przez zarzqdcg wodociggu.

W 2019 roku prowadzono dzialania npaprawcze Ww wodociggu w Piskach polegajace na

czyszczeniu filtréw przez firme zewngtrzng oraz ptukaniu sieci wodociggowe;.
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Do wiadomoSci:

1. Zaktad Gospodarki Komunalnej
ul. Przemystowa 1
07-407 Czerwin
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