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OCENA JAKOSCI WODY
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Na podstawie: 20 ik

e art. 4ust. I pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity
Dz.U. z2021r., p0z.195 z p6zn. zm.)

° art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. , poz. 2028)

e § 21 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokotach z poboru prébek wody oraz sprawozdaniach z badan

wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporzadzenia z urzadzenia wodociggowego 0

produkcji 100-1000 m*/d — Czerwin przedstawionych w ponizszej tabeli:

Nr protokolu

Data Punkt poboru probki ; Nr sprawozdania z Laboratorium
poboru proby , ; :
poboru wody wody badan wody wykonujace badanie
ol arl-i
i e £/0/04/2021/1778/FM/4

28.04.2021r. Komunalnej 22905/04/21

e z dnia 07.05.2021
w Czerwinie

Laboratorium Badawcze

Jars Sp. z 0.0.

Zaktad Gospodarki w Legionowie

: £/0/05/2021/497/FM/2
15.06.2021r. Komunallnc::_] 9382/06/21 2 dnia 29.06.2021
w Czerwinie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
stwierdza warunkowg przydatnosé wody do spoiycia przez ludzi
z urzadzenia wodociagowego o produkeji od 100 do 1000m>3/dobe w Czerwinie
administrowanego przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Czerwinie

Uzasadnienie

Z przeprowadzonych badan wody w ramach kontroli wewngtrznej z urzadzenia wodociggowego
o produkcji od 100 do 1000m’/d w Czerwinie na podstawie sprawozdania z badania wody
£/0/05/2021/497/FM/2 z dnia 29.06.2021r w punkcie poboru Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Czerwinie, stwierdzono ze woda nie spelnia wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294), ze wzgledu na przekroczenia parametréw: jonu amonu — 1,5 + 0,2 mg/l przy dopuszczalnej
wartosci parametrycznej — 0,5 mg/l, manganu — 200 + 40 ng/l przy dopuszezalnej wartosci




parametrycznej — 50 pg/l oraz zelaza 310 + 60 pg/l przy dopuszczalnej wartosci parametrycznej — 200
ng/l.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrotece pismem nr: HKN.9027.353.2021 z dnia
02.07.2021r. wszczat postgpowanie administracyjne.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastepnych badan wody z tego urzadzenia.
Oceng z urzadzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wode w Czerwinie wydano w celu
poinformowania o jakosci wody konsumentéw
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